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PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS

MANTENIMIENTODE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS,
ILUMINACION

INSTALACIONES DEL PATRONATO DEPORTIVO
MUNICIPAL DE GUADALAJARA.







OBJETO E INSTALACIONES COMPRENDIDAS

1.1.- Objeto del Pliego.

El Objeto de este Pliego de Prescripciones Técnicas es establecer las
condiciones y/o caracteristicas de los trabajos y operaciones de
mantenimiento, tanto preventivo como correctivo y técnico/legal de los
edificios y/o dependencias municipales que se enumeran en el ANEXO
I, de las siguientes instalaciones:

Instalaciones de Electricidad e Iluminacion,

Se incluye también la gestion de las revisiones y/o inspecciones
periddicas en cumplimiento de la legislacion sectorial vigente para cada
tipo de instalacion.

La prestacion del servicio tiene como fines primordiales:

1

Asegurar la continuidad del servicio de las instalaciones
previniendo posibles averias y realizando, en su caso, las
reparaciones, sustituciones y/o modificaciones, necesarias para
mantener en estado éptimo de funcionamiento las instalaciones
objeto de este Pliego,

. Reducir al maximo los posibles peligros que puede ocasionar a

personas o cosas,
Adecuar las instalaciones, en su caso, a la normativa vigente en
cada momento, y

Mantener un equilibrio aceptable entre la correcta prestacion del
servicio y su costo, atendiendo siempre a las exigencias
medioambientales, de eficiencia energética, de seguridad y de
confort.

. Mantener las instalaciones operando con la maxima eficiencia

energética que permitan.

1.2.- Alcance de las instalaciones.

1

Instalacion Eléctrica e Iluminaciéon: Comprende cualquier
instalacién eléctrica y su control-en media tensién, baja tensién o
de iluminacién-existente en los recintos de los edificios o
complejos gestionados por el PDM, incluidos grupos electrégenos,
bombas de filtracién de depuradoras, baterias de condensadores
y centros de transformaciéon. Incluye también instalacion de
enlace, segin la definicion de la ITC-BT-12, del Reglamento
Electrotécnico de Baja Tension (RD 842/2002).

1.3.- Obligaciones generales.

La empresa adjudicataria del servicio sera la responsable de que la
conservacion de las instalaciones objeto de este Pliego sea la adecuada

para:



e Salvaguardar la durabilidad y seguridad de las instalaciones
objeto del contrato.

e Garantizar el uso racional y eficiente de la energia empleada.

e Control de accionamiento, encendido-apagado-regulacion de las
instalaciones.

e Control energético.

e Servicio de revisiones e inspecciones periddicas reglamentarias
segiin normativa sectorial.

e Conservacién de todos los elementos, materiales y equipos que
conforman la instalacion.

e Reparacién de averias.

e Disponibilidad de los almacenes y materiales necesarios para
asegurar el normal desempefio del servicio.

e Disponibilidad de medios y equipo necesarios para satisfacer las
exigencias de este Pliego.

e Disponibilidad del personal necesario, tanto en numero como en
capacidad profesional, para la adecuada realizacién del servicio.

e Disponibilidad para la realizacion de los diversos trabajos que
encargue el Patronato, similares a los incluidos en este Pliego.

o Actualizacién contlnua del inventario y base de datos, asi como
gestion de incidencias y partes de trabajo, mediante herramientas
adecuadas.

1.4.- Instalaciones comprendidas.

Los trabajos a los que se refiere este Pliego, abarcan la totalidad
de las instalaciones definidas en el de este apartado 1.1 de este Pliego
existentes en los edificios y/o complejos enumerados en €l Anexo 1.

En el Anexo II, se enumeran y describen de manera no
exhaustiva los equipos e instalaciones existentes en cada uno de los
edificios/complejos del Anexo I, quedando cubiertos por el presente
pliego la totalidad de los equipos existentes en la instalacion aunque no
hayan sido identificados en la relacién. Del mismo modo quedaran
cubiertos por el presente pliego aquellos equipos o elementos que se
incorporen durante la vigencia del presente pliego a las instalaciones
por motivos de mejoras, ampliaciones, exigencias de normativa,...etc.

Ademas, los licitadores podran realizar el estudio de las
instalaciones en servicio “in situ” antes de redactar la oferta. Para ello,
pueden solicitar a los Servicios Técnicos del PDM autorizacion para
acceder a las instalaciones, siempre que no interfieran en su
funcionamiento.

El Contratista acepta todas las instalaciones existentes, asi como
todos y cada uno de sus elementos, equipos, componentes, etc., en sus
condiciones actuales. Este se hard cargo de las mismas, a las que
prestara el servicio correspondiente, con arreglo a este Pliego.



1.5.- Ampliacion/Disminucion de instalaciones actuales.

Si durante el periodo de vigencia del contrato entrase en
funcionamiento algiin edificio y/o dependencia Municipal, el
adjudicatario se vera obligado a prestar los mismos trabajos o tareas
que para el resto de los inmuebles y de acuerdo a las especificaciones
recogidas en el presente Pliego. Al adjudicatario se le comunicaran las
altas o bajas, el inicio o finalizacién de la prestacion del servicio y la
determinacién del incremento o decremento econémico.

Sera necesario que el PDM disponga de toda la documentacién
técnica de las instalaciones existentes en un nuevo edificio o
dependencia municipal antes de su recepcion. También y en la medida
de lo posible, facilitara los respectivos planos/esquemas “as built” en
formato electrénico.

Los Servicios Técnicos del PDM podran solicitar al Contratista
asesoramiento Técnico antes de la recepcion del edificio o dependencia.
En tal caso, en un plazo no superior a 15 dias, el Contratista realizara
un informe, indicando la adecuacion de las instalaciones a su
normativa especifica y las modificaciones que se precisen en caso de ser
necesarias.

Igualmente, si durante el mismo periodo alguna dependencia se
clausurase, previa comunicacion al adjudicatario, éste dejara de prestar
el servicio de mantenimiento a la misma, con la consiguiente
disminucién de la contraprestacion econoémica.

2.- CONDICIONES GENERALES.

2.1.- Control energético

El contratista serd responsable del control energético de las
instalaciones para conseguir la maxima eficiencia energética de la
instalacién.

El Contratista elaborara una base de datos donde se registre toda
la informacion de facturacién mensual de suministros energéticos de

electricidad. Esta base de datos estara siempre actualizada.

El PDM facilitara mensualmente al Contratista estos datos para
que éste pueda mejorar la gestion del control energético.

2.2.- Accionamiento

El Contratista sera responsable del encendido, apagado y
programacion horaria de las instalaciones, y efectuando, en caso de ser



necesario la conexién y desconexiéon manual de acuerdo con las
instrucciones que en cuanto a horario y métodos establezcan los
Servicios Técnicos Municipales.

2.3.- Inventario de Instalaciones.

El contratista, durante los tres primeros meses de vigencia del
contrato, realizard un inventario lo mas completo posible de las
instalaciones objeto de este Pliego.

Los Servicios Técnicos Municipales colaboraran con el
Contratista, en la medida de lo posible, en la realizacion del inventario.
Para ello, acompanaran, al menos la primera vez, a la persona
designada por el Contratista a cada uno de los centros o dependencias
para la recopilacion de los datos in situ.

Asi mismo y antes de la entrega del inventario definitivo de cada
edificio/dependencia, el Interlocutor del Contratista se reunira con los
Servicios Técnicos para estudiar los posibles inconvenientes y/o
mejoras a realizar en el mismo.

NOTA: Los Servicios Técnicos del PDM facilitaran Ia
documentacion que obre en su poder con el fin de favorecer esta tarea.

La realizacién del Inventario esta incluida en el precio total del
contrato.

3.- PRESTACION DEL SERVICIO.

3.1.- Administracién General del Servicio

El Contratista sera responsable de la administraciéon del Servicio.
Los Servicios Técnicos del PDM se limitaran a coordinar los trabajos,
controlar las actuaciones y, en general, verificar y asegurar los trabajos
y tareas a prestar por el Contratista conforme a lo indicado en este
Pliego.

La metodologia de trabajo a seguir, tanto por parte del Contratista
como por parte del personal del PDM, sera la siguiente:

1. Para organizar y coordinar mejor el servicio, cualquier peticion,
requerimiento o actuacién que deba solicitarse al Contratista,
como responsable del mantenimiento de las instalaciones
objeto de este Pliego, se realizard siempre a través de los
Servicios Técnicos del PDM.




Por tanto, el Contratista solo atenderéa las peticiones llevadas a
cabo desde los Servicios Técnicos del PDM, o desde la
Concejalia responsable.

Lo anterior sin perjuicio de que, por causas de fuerza mayor o
que requieran una urgencia manifiesta, pueda gestionarse a
través departamentos ajenos a los indicados en el parrafo
anterior.

. Una vez recibidas las peticiones y/o requerimientos, los
Servicios Técnicos del PDM, seran los encargados de canalizar
y coordinar las actuaciones necesarias con el Contratista.

. Asi mismo, tanto los Servicios Técnicos del PDM como la
Concejalia  competente = COMUNICARAN TODAS LAS
ACTUACIONES SOLICITADAS AL CONTRATISTA MEDIANTE
CORREO ELECTRONICO, para que quede constancia
documental de la orden de trabajo.

Todo ello, sin perjuicio de que, previamente, se pueda solicitar
al Contratista dichas actuaciones telefénicamente con el fin de
agilizar su realizacion.

. El Contratista presentara mensualmente la totalidad de las
actuaciones llevadas a cabo en sus correspondientes partes
ordenados por orden cronoldgico y separados segun el tipo de
trabajo en los siguientes grupos:

e Trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo sin
sustitucion de elementos.

e Trabajos de mantenimiento correctivo con sustitucién de
elementos con presupuesto.

o Certificados, Inspecciones y/o Revisiones reglamentarias
obligatorias.

5. En caso de que el trabajo conlleve facturacion (ya sea
correspondiente a la facturacién de sustituciéon o reparacion de
piezas y/o equipos o por cuotas periddicas correspondientes al
contrato objeto de este Pliego) sera necesario adjuntar sus
respectivos partes y, en su caso, fotocopia del presupuesto
aceptado por parte de la correspondiente Concejalia/Servicios
Técnicos del PDM. Ademas, en caso de que se hayan instalado
equipos y/maquinarias nuevos que dispongan de manual, se
adjuntara original o copia de éste, con independencia de que
estén disponibles en la propia instalacion.

Las facturas por prestacion del servicio de mantenimiento,
objeto principal de este contrato, serdn mensuales, con un
importe que resultara de dividir el precio de adjudicacién
anual del contrato entre doce.



Los trabajos de mantenimiento correctivo con presupuesto y
materiales de repuesto se facturaran aparte, serd necesario
adjuntar sus respectivos partes y, en su caso, fotocopia del
presupuesto aceptado por parte de la correspondiente
Concejalia/Servicios Técnicos del PDM. Ademas, en caso de
que se hayan instalado equipos y/maquinarias nuevos que
dispongan de manual, se adjuntara original o copia de éste,
con independencia de que estén disponibles en la propia
instalacion.

5. En cualquier caso, se presentaran en facturas separadas los
trabajos descritos en el punto 4.

Estos partes y facturas, asi como cualquier otro informe solicitado

por los Servicios Técnicos del PDM, se ajustaran a las instrucciones y
modelos que se establezcan.

3.1.1. Funciones de los Servicios Técnicos del Patronato
Deportivo Municipal.

Fundamentalmente, las funciones de los Servicios Técnicos del PDM
consistiran en:

Recoger la informacion de las revisiones preventivas realizadas,
de los trabajos efectuados, de los controles hechos y de las
causas de las anomalias reparadas por parte del Contratista.
Recabar solicitudes, incidencias, quejas por parte de los
responsables de los edificios o centros municipales.

Gestionar y coordinar la realizaciéon de los mantenimientos
preventivos, correctivos, Inspecciones y/o revisiones en funcion
de la informacién recabada segun lo indicado en los dos
apartados anteriores.

3.1.2. Funciones de la empresa Contratista.

En general las funciones del Contratista consistiran en:

Suministrar la direccién técnica y mano de obra especializada que
sea necesaria, asi como realizar las prestaciones indicadas en el
Presente Pliego.

Registrar, tanto del mantenimiento preventivo como del
correctivo, las operaciones realizadas en su correspondiente parte
de trabajo (en formato electréonico y/o papel) remitiéndolo
periddicamente a los Servicios Técnicos del PDM.

Disponer o estar en disposicién de obtenerlos los medios de
elevacion adecuados a la normativa laboral para la realizacién de
las operaciones de mantenimiento, en especial las del alumbrado.



El coste de los medios de elevacion esta incluido en el precio
ofertado por el mantenimiento preventivo.

e Responsabilizarse de la realizacion de Inspecciones y/o
Revisiones reglamentarias obligatorias de cada tipo de instalacién
y comunicar las anomalias a los Servicios Técnicos del PDM.

e Llevar una gestion exhaustiva de las inspecciones periédicas
reglamentarias que deban ser realizadas por un organismo
autorizado.

e Realizacién de Certificados de trabajos e instalaciones, cuando
sea necesario.

¢ Informar a los Servicios Técnicos del PDM, y en su caso a los
Organismos Competentes, de las anomalias que se produzcan en
el normal funcionamiento de las instalaciones. Asi mismo, debera
tomar las medidas necesarias, en colaboracién con el Patronato,
para su subsanacion.

¢ Realizacién de un Inventario, descrito en el apartado 2.3 anterior.

e Redactar un Protocolo de actuaciones bdasicas en caso de
incidencias. Este Protocolo se remitird a los Servicios Técnicos
Municipales en el Plazo de un mes desde la adjudicacion del
contrato, los cuales deberan aprobarlo, haciendo las correcciones
y anotaciones que consideren necesarias, en un plazo no superior
a 15 dias.

e Efectuar cursos de formacién bésicos a los responsables de los
inmuebles (directores, operarios, etc.) con el fin de mejorar el
rendimiento de las instalaciones, reduccion de las incidencias
evitables y agilizacién en la gestion global de conservacion.

3.2.- Mantenimiento Preventivo.

El mantenimiento preventivo esta incluido en el precio del
contrato y comprendera lo siguiente:

3:2:1, Instalacion Eléctrica vy de Iluminacion.

Con caracter general, la instalacion deberd encontrarse siempre
en perfecto estado de funcionamiento cumpliendo las exigencias del
REBT.

Se tendra en especial consideraciéon las instalaciones que estén
incluidas en la ITC-BT 28, Instalaciones en Locales de Publica
concurrencia.

Entre otras tareas de mantenimiento preventivo, se realizaran las
siguientes:

e Reapretar conexiones ecléctricas.
e Revisar el funcionamiento de la iluminaciéon de emergencia
y evacuacion.



e Controlar el numero de lamparas fundidas o en bajo
rendimiento de funcionamiento y hacer previsiones de
sustitucion.

e Comprobacién de consumo de bombas, protecciones
térmicas y arrancadores.

e Comprobacion de funcionamiento correcto de baterias de
condensadores.

e Mano de obra y medios de elevacion, en su caso, para la
sustitucién de lamparas reactancias o equipos, emergencias
y protectores de todo tipo.

e Revisiones periddicas preventivas en general, encaminadas
a evitar averias futuras.

e Revisiones periddicas reglamentarias que puedan ser
realizadas por la empresa mantenedora.

3.3.- Mantenimiento correctivo

A raiz del programa de mantenimiento preventivo, avisos de
averia, revisiones e inspecciones reglamentarias 6 inspecciones
realizadas por la empresa distribuidora u organismo competente, podra
surgir la necesidad de un mantenimiento correctivo.

Con independencia de que sea necesaria la presentacion de
presupuesto o no, los Servicios Técnicos del PDM deberan tener
conocimiento de los materiales, piezas y/o equipos/maquinaria que se
pretenden sustituir con caracter previo a su ejecucion.

Se establecen dos tipos de mantenimiento correctivo: uno sin
sustitucién de elementos y otro con sustitucion de elementos, en el que
con caracter general se utilizardn como referencia los precios de la
edicion actualizada del “libro de precios de la construccion zona centro”
del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de
Guadalajara.

3.3.1. Mantenimiento correctivo sin sustitucion de
elementos.

El mantenimiento correctivo sin presupuesto previo se refiere a
aquel mantenimiento correctivo en el cual no sea necesario emplear o
reemplazar elementos, conducciones, maquinas y/o equipamiento y en
el que soélo se emplee mano de obra y pequeiio material y/o
consumibles. Este tipo de mantenimiento no supondra coste alguno
para el Patronato al estar incluido en el precio total del contrato.

Para este tipo de mantenimiento correctivo se establece un plazo
de resolucién de incidencias de un dia como maximo.

Se incluyen el control energético y accionamiento (segin las
definiciones del apartado “Condiciones Generales”) de las instalaciones



solicitadas por los Servicios Técnicos del PDM fuera del mantenimiento
preventivo previsto.

Incluye también un servicio permanente de guardia durante 24
horas al dia incluso en fines de semana y dias festivos. Durante el
servicio de guardia se dispondra, al menos, del personal, equipo y
medios de las caracteristicas adecuadas para la correcta prestacion del
servicio.

Se incluyen también la elaboracién de informes y presupuestos
para la adecuacién/adaptacion de instalaciones segtin las indicaciones
de los Servicios Técnicos del PDM o a propuesta del Contratista.

Se entiende por pequefio material los siguientes:
e Pernos y tornillos ordinarios, clavos, etc.,
Fusibles y pilotos,
Cinta aislante, clemas de unién, terminales, bornas, etc.,
Trapos de limpieza de piezas y equipos, y
Pequenio material de caracteristicas similares.

Se entiende por consumibles aquellos que se utilizan en los
procesos de funcionamiento o mantenimiento de las instalaciones y se
consumen de forma continua. Por ejemplo los siguientes:
e Productos de limpieza de piezas y elementos de reparacién,
e Productos anticorrosion y desincrustante,
e Estopa, cinta teflon, cinta aislante,

Otro tipo de consumibles de caracteristicas similares

Y en general cualquier material de importe inferior a 20 € (IVA no
incluido) como referencia cuantitativa genérica de pequefio material y/o
consumibles, excluido el coste de las lamparas y protecciones eléctricas,
que se presupuestara aparte.

3.3.1. Mantenimiento correctivo con sustitucion de
elementos.

Este tipo de mantenimiento se refiere al mantenimiento correctivo
en el cual sea necesario emplear o reemplazar piezas, conducciones,
maquinas y/o equipamiento de importe superior a 20 € (IVA y mano de
obra no incluidos) incluido el coste de las lamparas y protecciones
eléctricas que se facturaran. Se incluyen también aquellos trabajos que
supongan la realizacién de cualquier tipo de obra civil, modificacién de
la instalacién o solicitudes de mano de obra de un servicio técnico
oficial de fabricante.



Por tanto, estos trabajos se realizaran en base a un presupuesto
previo que serd elaborado con unidades de la base de precios
actualizada del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos
de Guadalajara, y en el que se especificaran la descripcion de los
trabajos, la mano de obra, el material o equipos repuestos, el plazo de
ejecucioén, la cantidad, precio unitario y total.

Cuando el Cuadro de Precios no contenga alguno de los
materiales o los trabajos necesarios a realizar se presupuestara como
sigue:

- El precio del material de repuesto estara fijado por las tarifas
de venta al publico de la casa o distribuidor comercial que lo
suministre.

- El importe maximo de la hora de trabajo, incluyendo los
costes de equipamiento y herramientas para realizar las
distintas tareas sera de :

- Oficial o especialista : 28 euros/hora
- Peén o ayudante: 22 euros/hora

En el caso particular de la sustitucién de lamparas reactancias o
equipos, emergencias y protectores, para su valoracion se tomara como
referencia los importes maximos indicados en el anexo III de este
pliego, se incluira en el presupuesto previo solo el material y no la
mano de obra y medios de elevacién en su caso, que estan incluidos en
el precio del contrato de este Pliego.

El procedimiento a seguir para la ejecucién del mantenimiento
correctivo con presupuesto es el descrito en el apartado “Administracién
general del servicio”.

Los Servicios Técnicos del PDM podran pedir las aclaraciones que
consideren necesarias hasta dar su conformidad sobre el mismo,
remitiéndoselo a la Concejalia correspondiente para que ésta autorice
su ejecucion.

Asi mismo, estos trabajos podran ser encargados a otras
empresas instaladoras autorizadas que presenten una oferta mas
ventajosa econémicamente, quedando tras su ejecuciéon a cargo del
Contratista el mantenimiento en las mismas condiciones que el resto de
instalaciones, sin perjuicio de que la garantia legal corresponda al
fabricante de los equipos o al gjecutor o de los trabajos.

3.4.- Revisiones e Inspecciones Periédicas Reglamentarias.

Los Servicios Técnicos Municipales colaboraran con el
Contratista, en la medida de lo posible, para determinar y planificar las
Revisiones, Inspecciones y Revisiones que correspondan en las distintas
instalaciones objeto de este Pliego.



El coste de las Inspecciones/Revisiones  Periodicas
Reglamentarias facturado por Organismo de Control Autorizado,
incluidas las Inspecciones para subsanacion de defectos y
condicionantes, seran abonadas por el Patronato Deportivo Municipal.

En caso de que como resultado de la Inspecciéon Periddica sea
necesaria la subsanacién de defectos con sustitucién de elementos, el
Contratista lo comunicara inmediatamente a los Servicios Técnicos del
PDM, incluyendo la elaboracién de presupuesto con el coste de la
actuacion.

Una vez aprobado el presupuesto por parte del PDM, el
Contratista procedera a su reparacion.

3.4.1. Instalacion Eléctrica v de Iluminacion.

El Contratista sera el responsable de que, en las instalaciones
donde proceda, se lleve a cabo la inspeccion periédica obligatoria con la
periodicidad que indique la ITC-BT 05 del REBT (RD 842/2002) y el
Reglamento sobre condiciones técnicas y garantias de seguridad en
instalaciones eléctricas de alta tension (RD 337/2014), sin perjuicio de
su aplicacion en los términos de la disposicion transitoria primera 1 y el
derogado Real Decreto 3275/1982.

3.5.- Trabajos Extraordinarios.

El Contratista realizara los trabajos que, previa autorizacion, le
sean encomendados por el PDM. Estos trabajos estaran siempre
relacionados con aspectos e instalaciones similares a las recogidas en
este Pliego.

La ejecucion de estos trabajos estara siempre precedida por la
conformidad de los Servicios Técnicos del PDM asi como la oportuna
aceptacion del presupuesto por parte de la concejalia correspondiente.

Se incluye una relacién no exhaustiva de este tipo de trabajos:

¢ Adaptacion de instalaciones a nueva normativa,

e Modificacion de instalaciones para mejorar la eficiencia
energética,

e Sustitucién de equipos envejecidos por uso normal.

e Modificaciones de circuitos, equipos, protecciones, etc. de
instalaciones eléctricas,

e Sustitucion de luminarias y lamparas por otras mas
eficientes, y

o Cualquier otra actuacién que contractualmente se pacte.

3.6.- Exclusiones.




El Contratista no se hara cargo de las consecuencias causadas
por agentes externos a la instalacion, como dafios por variaciones de la
tension eléctrica de alimentacién, falta de suministro energético, golpes
o roturas y manipulacién indebida producidos por personal ajeno al
servicio de Mantenimiento.

Tampoco se incluyen los dafios por corrosion, erosion o
congelacién, no motivados por una incorrecta tarea de mantenimiento
de la instalacién. Estos dafios se subsanaran por el adjudicatario,
previa elaboracién del presupuesto del coste de los materiales, piezas y
equipos dafiados y su posterior aceptacién por parte de la Concejalia
correspondiente.

4.- MEDIOS Y ORGANIZACION

4.1.- Autorizaciones.

La empresa adjudicataria del servicio deberéa contar y presentar al
menos las calificaciones/acreditaciones (documento de calificacion
empresarial) de empresa instaladora y mantenedora para las
instalaciones eléctricas en baja tension objeto de este Pliego en
cumplimiento de la Legislacion Sectorial vigente, antes de la fecha limite
de presentacion de ofertas.

4.2.- Personal.

El Contratista dispondra del personal con la titulacion y
acreditaciones necesarias para satisfacer adecuadamente las exigencias
de este Pliego.

El Contratista deberd nombrar un interlocutor para que le
represente ante el PDM en todo lo que concierne al servicio, el cual
tendra poder suficiente para gestionar y tomar las decisiones que exige
la prestaciéon del servicio sin que las mismas puedan verse afectadas
por falta de capacidad decisoria, ya sea legal o formal.

Los Técnicos del PDM con responsabilidad en el servicio de
conservacién y mantenimiento, procuraran que las 6rdenes se den a
través del interlocutor del Contratista, e informaran siempre a éste de
las instrucciones directas que den al personal en casos de urgencia.

El contratista debera cumplir, bajo su exclusiva responsabilidad,
las disposiciones vigentes en materia laboral, de seguridad social y de
seguridad e higiene en el trabajo, debiendo tener a su cargo el personal
necesario para la realizacion del objeto del contrato, respecto del que
ostentara, a todos los efectos, la condicion de empresario

La Empresa contratista asume la obligacién de ejercer de
modo real, efectivo y continuo, sobre su personal, el poder de direccion



inherente a todo empresario. En particular, las obligaciones legales en
materia de Seguridad Social, incluido el abono de cotizaciones y el pago
de prestaciones, cuando proceda, las obligaciones legales en materia de
prevencién de riesgos laborales, el ejercicio de la potestad disciplinaria,
asi como cuantos derechos y obligaciones se deriven de la relacion
contractual entre empleado y empleador. Igualmente es responsable de
que los subcontratistas respecto a sus propios trabajadores y
obligaciones observen el contenido de la presente clausula.

La Empresa contratista velara porque los trabajadores o
Subcontratistas, desarrollen su actividad sin extralimitarse en las
funciones que deban desempefiar para ejecutar la actividad delimitada
en los pliegos como objeto del contrato.

El personal del adjudicatario no tendra relaciéon alguna con el
Patronato, ya que dependera Uinica y exclusivamente del adjudicatario,
quién tendra todos los derechos y obligaciones en su calidad de
empresario respecto del citado personal. En ninglin caso podra resultar
responsable el PDM de las situaciones o discrepancias y obligaciones
nacidas entre el adjudicatario y sus trabajadores.

El adjudicatario facilitara al PDM la documentacién pertinente
para la comprobacion, en su caso, del alta de los trabajadores en la
Seguridad

43.- Prevencion De Riesgos Laborales

La Empresa adjudicataria realizara los trabajos bajo su total
direcciébn y prevencién de riesgos laborales de acuerdo con la
legislacion vigente sobre la materia, siendo por tanto responsable de
cualquier incidencia que pueda producirse durante el desarrollo de los
mismos.

Asi mismo el personal de la Empresa adjudicataria cumplira las
normas de prevencion de riesgos laborales en que se ubiquen las
instalaciones a mantener, en lo que afecte al personal civil ajeno a la
misma.

Debera avisar al responsable de cada centro del comienzo de los
trabajos a los efectos que correspondan. '

Sera por cuenta de la Empresa adjudicataria el completo
equipamiento individual del personal, tanto en herramientas,
instrumental, medios auxiliares, equipos de protecciéon individual y
vestuario normalizado con el distintivo de la empresa adjudicataria.

El personal de la Empresa adjudicataria cumplira la normativa
en que se emplazan las instalaciones, en lo que se refiere a



medioambiente, régimen interior, seguridad, horarios y demas
normativa de aplicacién al personal ajeno, siendo su interlocutor a este
respecto el responsable de cada Centro..

5.- RESPONSABILIDADES

5.1.- Responsabilidad del contratista respecto del control vy
funcionamiento.

Sera responsabilidad del Contratista la calidad de los trabajos
técnicos y administrativos que se efectiien, debiendo contar para ello
con personal preparado para estas tareas.

5.2.- Responsabilidad del contratista en relacion con accidentes,
dafios e inconvenientes causados por las instalaciones o como
consecuencia de fallos o defectos en su funcionamiento asi como
de los posibles perjuicios que pueda causar a terceros o al
Patronato

El Contratista sera responsable de los accidentes o dafios de
cualquier naturaleza causados directamente por las instalaciones como
consecuencia de fallos o defectos en su funcionamiento asi como de los
posibles perjuicios que pueda causar a terceros o al Patronato.

El Contratista sera asimismo responsable de los accidentes,
dafios y perjuicios que se puedan causar como consecuencia de la
realizacion de los trabajos que exija la prestacion del servicio.
Solamente en el supuesto que el Contratista ponga en conocimiento del
PDM de manera fehaciente, mediante un informe motivado, la
necesidad de reformas, adquisiciones o reparaciones en una
determinada instalacién, éste quedara eximido de las responsabilidades
derivadas de su no subsanacion.

5.3.- Seguro de responsabilidad civil

El Contratista debera tener suscrita, y al corriente de pago, una
poliza de responsabilidad civil acerca de terceros comprendido el
Patronato Deportivo Municipal del Ayuntamiento de Guadalajara, hasta
un limite de trescientos mil Euros (600.000 €) por siniestro
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ANEXO I: RELACION DE CENTROS DEPORTIVOS OBJETO DEL

CONTRATO

Relacion de centros deportivos objeto del contrato:

¥ & N

Piscina Huerta de Lara - C/ Regino Pradillo n° 2.-19004
GUADALAJARA

Zona Polideportiva Jeronimo de la Morena.- C/ Regino
Pradillo n°® 4.- 19004 GUADALAJARA

Polideportivo David Santamaria .- Salvador Toquero Cortés
s/n.- 19004 GUADALAJARA

Campo de fiitbol Pedro Escartin y anexos .- C/ Julian Besteiro
n° 14.- 19004 GUADALAJARA (desde el dia 28 de julio de
2015)

Piscina Fuente de la Nifia. - Avda. Ricardo Velizquez Bosco
s/n 19005 GUADALAJARA

Estadio de Atletismo Fuente de la Nifia. - C/ Francisco
Aritmendi n° 5.- 19005 GUADALAJARA

Piscina de Verano San Roque.- Paseo de San Roque n° 3.-
19005 GUADALAJARA

Centro de la Raqueta.- C/ Victoria Kent s/n.- 19005
GUADALAJARA

Complejo Polideportivo “San Roque”.— Paseo de San Roque
n° 11.- 19005 GUADALAJARA



ANEXO II: INVENTARIO DE EQUIPOS

1. Piscina Huerta de Lara

INST. ELECTRICAS:
- Cuadro general y secundarios.
- Bateria de condensadores.
- Bombas de filtraciéon de vaso piscina
- Iluminacién:
o Piscina: 20 focos 400W VM
o Exteriores:
= 8 focos 150W HM
» 6 focos 125W halégeno empotrable.
o Interiores: Pantallas 2x36 W tubo fluorescente
convencional.

2. Campos de Fiitbol Jeronimo de la Morena

INST. ELECTRICAS:
- Cuadro general y secundarios (en cada pista).
- Iluminacién:

o Tenis: 5 pistas x 8 focos 400W HM por pista (40 uds).
Fatbol 7: 2 campos x 8 focos 1.000 W HM (16 uds.)
Fuatbol 11:12 focos 1.000 W HM
Padel: 12 focos 400 W HM
Frontén cubierto: 16 focos 400 W HM
Frontén descubierto: 12 focos 400 W HM
Luminarias de bajo consumo 18W en vestuarios.
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3. Polideportivo David Santamaria -

INST. ELECTRICAS:
- Cuadro general y secundarios.
- Bateria de condensadores.
- Tluminacién y varios:
o Pista:
» 36 focos dobles 2x400W HM
» Porterias 4x400W HM



* 6 motores 1 CV y cuadro accionamiento de
cortinas, con sus barras.
o Exteriores:
» 6 focos 250 W HM
= 10 focos cartel 150W HM
o Interiores: Pantallas 2x36 W tubo fluorescente
convencional.

4. Campo de fiitbol Pedro Escartin y anexos -

a) Anexos:

b)

INST. ELECTRICAS:
- Cuadro general y secundarios.
- Iluminacién:
o Fuatbol: 2 campos x 24 focos 2.000 W HM (48 uds.)
o Luminarias fluorescentes 36W convencionales en
vestuarios.

Campo Pedro Escartin:

INST. ELECTRICAS:

- Cuadro general y secundarios.

- Iluminacién:
o Futbol: 4 torres x 14 focos 2.000 W HM (56 uds.)
o Gradas: 10 focos 400 W + 4 detras de grada 250 W HM
o Luminarias fluorescentes 2x36W convencionales.

Piscina Fuente de la Nifia -
INST. ELECTRICAS:
- Cuadro general y secundarios.
- Bateria de condensadores.
- Grupo electrégeno Tecnoplus 70 KVA.
- Bombas de filtracién de vasos piscinas
- Iluminacién:
o Piscina: 48 focos 400W VM
o Exteriores:
= 10 focos 150W HM
* Aparcamiento: 16 focos 400W VSAP.
o Interiores: Pantallas tubo fluorescente bajo consumo T5
en oficinas y 2x36W convencional en cuartos técnicos y
vestuarios.
o Grada: 8 focos halégenos 150 W.

Estadio de Atletismo Fuente de la Nifia -

INST. ELECTRICAS:

- Cuadro general y secundarios.

- Grupo de presién

- Iluminacién:

o Pista:

* 4 torres x 13 focos 2.000 W HM (52 uds.)
= 4 focos 250W VM



» 2 focos 400W HM

» 1 foco 250 W HM
Pasillo almacén: 8 uds lamparas colgante globo 4 m
altura.
Luminarias fluorescentes 2x36W convencionales.
1 equipo de bombeo de fecales y cuadro de
automatismos.
1 puerta motorizada de verja exterior.

7. Piscina de Verano San Roque
INST. ELECTRICAS:
- Cuadro general y secundarios.
- Cuadros de Bombas de depuracién de todos los vasos.
- Bombas de filtraciéon de vasos piscinas
- Iluminacién:
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Focos piscina de 50 m - 2 torres de 5 x 250 W HM

Focos piscina “L” — 3 torres de 5 x 250 W HM
Pantallas estancas 2x36 W fluorescentes en vestuarios,
aseos y botiquin.

Farolas tipo Globo 150 W VM (25 uds)

8. Ciudad de la Raqueta
INST. ELECTRICAS:
- Cuadro general y secundarios
- Iluminacion:

O
o

Padel: 12 pistas x 4 focos 400W HM por pista (48 uds).
Tenis: 4 pistas x 12 focos 400W HM Por pista (48 uds).

o 13 Farolas 150 W tipo globo.

9, Pistas Tenis y padel “San Roque”
INST. ELECTRICAS:
- Cuadro general y secundarios
- Iluminacion:

o Padel: 3 pistas x 4 focos 250W HM por pista (12 uds).
o Tenis: 2 pistas x 8 focos 400W HM Por pista (16 Uds).
o Frontones: 3 pistas x 4 focos 400 W HM



ANEXO IlI

PRECIOS BASE DE MATERIALES NO INCLUIDOS EN EL MANTENIMIENTO

LAMPARAS (PHILIPS, OSRAM O SIMILAR) PRECIO
LAMPARA 2000W HM 114,82 €
LAMPARA 1000W HM 99,68 €
LAMPARA 400W HM 26,33 €
LAMPARA 250W HM 26,33 €
LAMPARA 150W HM 27,94 €
LAMPARA LED PHILIPS 6W 538 €
FLUORESCENTES 58W 1,93 €
FUORESCENTES 36W 2,46 €
CRISTALES PARA FOCO 7,68 €
PANTALLA ESTANCA 2x36W 32,76 €
DOWNLIGHT EMPOTRAR 2x26W 19,38 €
FOCO HALOGENO 150W 7,02 €
REACTANCIAS O EQUIPOS

2000w 101,77 €
1000W 65,11 €
400W 29,07 €
250W 20,07 €
150W 22,41 €
EMERGENCIAS LED (LEGRAND, DAISALUX O SIMILAR)

300 LUMENES 25,726
125 LUMENES 19,66 €
90 LUMENES 16,97 €
AUTOMATICOS

IP+N 10A 4,39 €
IP+N 16A 4,56 €
3P 16A 7,08 €
4P 32A 26,91 €
4P 40A 31,60 €
4P 63A 83,07 €
DIFERENCIALES

2P 25A 30mA 15,05 €
2P 40A 30mA 15,05 €
4P 25A 300mA 57,62 €
CONDENSADORES 30Kvar 05,94 €
BOTES CONDENSADORES 76,05 €
CONTACTOR MAS BLOQUE CONTACTO 73,18 €
CONTACTOR TRIFASICO 25A 34,32 €




ANEXO 1V: PRECIOS DE REFERENCIA PARA LICITACION DEL
CONTRATO

Precio
mantenimiento IVA (21%)
Eléctrico (€/ano)

Total con IVA

(€/ano)
1.250,00 € 262,50€ 1.512,50€

Piscina Huerta de
Lara

Campos de Fithol

Jeronimo de la 1.750,00 € 367,50€ 2.117,50€
Morena

Polideportivo

David Santamaria 1.000,00 € 210,00€ 1.210.00€

Campo de fatbol

Pedro Escartin y 2.500,00 € 525,00€ 3.025,00€
anexos

Piscina Fuente de 1250,00 € 262,50€ 1.512,50€

la Nifia

Estadio de

Atletismo Fuente 1.000,00 € 210,00€ 1.210,00€
de la Nifia

Flaciug da Verano 750,00€|  157,50€ 907.50€
San Roque

Ciudad de la 750,00€ 157,50€ 907.50€
Raqueta

Pistas Tenis y

padel “San 750,00€ 157,50€ 907.50€
Roque”

TOTAL 11.000,00€ 2.310,00€ 13.310,00€




